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テキストボックス
浸透適地→貯留施設と浸透施設の両方が必要
浸透適地外→貯留施設のみ必要
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テキストボックス
※浸透施設については、必要な浸透量を満たしていれば　浸透桝・浸透トレンチ以外でも可
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テキストボックス
及び

20210792
テキストボックス
及び

20210792
テキストボックス
及び
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申請面積３００㎡以上で下記のもの

№ 目  的 
設 置 施 

設 
施設の種類 

使用計

算書 
提出 

(2) 道路位置指定 

貯留施設 

専用調整池 

Ａ 
(宅地はＢ)

◎ 地下貯留槽 

多目的貯留施設 
（宅地・緑地・ｸﾞﾗﾝﾄﾞ等）

浸透施設 

※浸透適地

のみ

浸透桝 
Ｃ 

及び(AorB)
○ 

浸透トレンチ 

申請面積にかかわらず下記のもの

№ 目  的 
設 置 施 

設 
施設の種類 

使用計

算書 
提出 

(1) 

市街化調整区域 

① 浸透適地外
貯留施設 

地下貯留槽 
Ａ 

(宅地はＢ)
◎ 

多目的貯留施設 
（宅地・緑地・ｸﾞﾗﾝﾄﾞ等）

市街化調整区域 

② 浸透適地
浸透施設 

浸透桝 
Ｃ ◎ 

浸透トレンチ 

※ 貯留方法別に各計算書Ａ．Ｂ．Ｃを申請書に添付すること。

申請面積３００㎡未満で下記のもの（浸透適地のみ）

№ 目  的 設置施設 施設の種類 
使用計

算書 
提出 

(1) 
６戸以上の集合住宅

３階建以上の中高層 
浸透施設 浸透桝  Ｃ    ◎ 

(2) 道路位置指定 浸透施設 浸透桝  Ｃ    ◎ 

※申請面積３００㎡未満で(1)(2)に該当する場合の提出書類は下記の通り。

①関係行政機関協議申出書（１部）

②位置図（１部）

③土地利用計画図に排水計画を記入した図（２部）

④計算書Ｃ（２部）

⑤浸透桝の構造図（２部）

◎：必ず提出 ○：該当時提出

流域を分ける場合は、流域ごとの計算書及び全体の計算書を添付すること。 

20170488
テキストボックス
浸透適地→貯留施設と浸透施設の両方が必要
浸透適地外→貯留施設のみ必要

20170488
テキストボックス
浸透適地→浸透施設のみ必要
浸透適地外→貯留施設のみ必要

20210792
テキストボックス
及び

20210792
テキストボックス
及び
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提 出 図 面 ・ 書 類 等
１ 関係行政機関協議申出書（河川・下水道管理課長宛、連絡先･担当者名記入）（１部）

２ 位置図（２部）

・ 都市計画図等 １／2500 に赤でマークし、地番表示する。

３ 公図写し（２部）

・開発区域周辺の道路・水路及び所有者を記入する。

４ 現況図（２部）

・敷地及び周辺の現況地盤高、排水施設の構造・サイズ等を記入する。

５ 各種求積図（貯留対象面積の明示）（２部）

（１）敷地求積図・各宅地及び私道の求積

（２）帰属部分（道路・公園等・専用調整地等）の求積図

６ 排水計画平面図（２部）

（１）土地利用計画図に記入し、雨水・汚水・浸透施設・流水方向、オリフィス設

置位置等を色分けする。

（２）下水道区域の場合は、市川市下水道条例（昭和 47 年 条例第 18 号）に基づ

き、公共下水道公設桝接続までの平面図（勾配を記入）を添付すること。

なお、公共下水道公設桝から宅内への引きこみが 30m 以上となる場合、縦断

図を添付すること。

公共下水道取付管新設等については、詳細図を添付し、私道に関しては、縦

断図も添付すること。

７ 計算書（市川市雨水貯留施設設置手引 Ｐ．５～８参照）（２部）

（１）貯留量の実施設計容量（貯留深算定根拠等）

・宅地内貯留の場合は堰高の計算

・貯留槽の場合は必要に応じてカタログのコピー（空隙率資料）添付

（２）オリフィスの実施設計口径

・宅地造成の場合は宅地ごと

（３）ポンプ排水量の算定（１分当りの放出量）

・カタログのコピー・選定表添付

（４）浸透桝及び浸透トレンチの実施設計数量

・宅地造成の場合は宅地ごと

※ 各計画に基づき計算書Ａ・Ｂ・Ｃを必ず添付すること。

８ 縦横断図（２部） 

・ 周辺に雨水貯留浸透施設への支障となる崖地及び擁壁等がある場合や、計画が複

雑な場合は添付すること。

９ 造成計画平面図 （ ※ 造成がある場合 ）（２部）

20210792
テキストボックス
６ ～９
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10 詳細図（必要に応じて）（２部） 

雨 

水 

排 

水 

施 

設 

貯 

留 

施 

設 

調整池 

地下式貯留 

平面図 各寸法 容積計算 上部施設明記 流入・流出

レベル

断面図 ポンプ起動・停止・同時運転水位レベル 

オリフィス詳細 最終桝及び公道まで接続詳細

ポンプ 揚程計算 選定表（赤で表示）カタログコピー 

宅地内(各戸)貯留

公園・緑地内貯留 

運動場貯留 

雨水小型貯留槽等 

平面図 最終桝・調整桝部分の各寸法 求積・容積計算 

断面図 オリフィス詳細 公道までの接続詳細

浸

透

施

設 

浸透桝・浸透トレ

ンチ・浸透側溝

構造図 各材質・各寸法・各計算高（必要に応じて） 

流水方向 

そ

の

他 

桝・管・側溝等 構造図 各材質・各寸法 流水方向 

ボーリングデータ 

（後日可） 

位置図 調査水位 現況地盤レベル 計画地盤レベル 

データ 土質柱状図 水位レベル 

そ 

の 

他 

境界縁石・擁壁 

ブロック積 

構造図 各材質・各寸法 

水路横断状況 

（車両出入箇所） 

平面図 各寸法・構造計算等 

断面図 

地盤高 平面図 敷地内計画地盤高と敷地外現況地盤高 

断面図 

11 看板（図Ⅰ） 

・貯留施設については、看板を設置すること。（図面上に表示すること。）

緑地内貯留の場合
地下貯留槽の場合

地上の点検孔付近に設置
(a)立て看板

(ａ) 

緑地兼雨水貯留施設

この緑地は雨水を貯める施設となって

おり、多量の雨が降った時には、水が貯

まります。 

雨水地下貯留槽

この施設の貯留量は○○○ｔです。

A3版(420×297)程度の立て看板 

150×50程度の埋め込み式プレート 

(b)プレート

マンホール

(ｂ) 



20210792
テキストボックス
※空隙貯留槽の場合は、「貯留槽面積　×　高さ　×　空隙率　＝　貯留量」とすること。
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５ 各宅地毎にオリフィス・浸透施設数量を計算する。 

○ 計算表（参考）

各宅地面積 放流許可量 堰高+放流管中心 放流管断面積 ｵﾘﾌｨｽ口径 浸透桝 浸透ﾄﾚﾝﾁ 

№ ha ｍ3/sec/ha （ｈ）    ｍ （Ａ）   ㎡ （ｄ） ㎜ 個 ｍ 

※13mm未満は13mmとする

○ 浸透桝・浸透トレンチ（図Ⅱ）（下図は参考例です）

 

 

□450(○350) 有効長

100 

100 

600 

□850(□700)

浸透管φ150 勾配 1％ 

敷砂

4 号砕石 

浸透桝

(側面浸透式) 

ｈ＝堰高＋オリフィスの中心まで

ｈ
堰高 

最終放流先

側溝及び

水路等

透水シート

オリフィス

※ ｄは 15mm 程度となるようにｈを設置し必

要に応じてゴミよけを設置する。

※ また、オリフィスはエンドキャップに穴を開

けて利用しても可。

※ オリフィス桝は、貯留地内に設置する。

堰スクリーン設置

※ 浸透桝

申請面積１５０㎡ごとに２個設置する。

（１５０㎡以下は２個設置。）

※ 浸透トレンチ

申請面積１５０㎡ごとに５ｍ設置する。

（１５０㎡以下は５ｍ設置。）

※ 浸透施設は、貯留地内に設置する。

：透水シート

ｄ
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◎ 計算書Ｃ（浸透施設設置）

１  浸透トレンチ 

・ 申請面積１５０㎡ごとに５ｍ設置する。（１５０㎡以下は５ｍ設置。）

申 請 面 積

㎡ ÷１５０× ５ ＝ ｍ ≦ ｍ 

２  浸透桝 

・ 申請面積１５０㎡ごとに２個設置する。（１５０㎡以下は２個設置。）

申 請 面 積

㎡ ÷１５０× ２ ＝ 個 ≦ 個 

３  注意点 

① 申請地内の空地・通路等の舗装面は、原則として透水性舗装とする。

② 多目的貯留池(宅地・緑地・グランド等)は、原則として浸透施設を設置すること。

③ 桝蓋は、細めグレーチング蓋またはスクリーンを設置し、緑地内は必ずスクリーン設置。 

④ 浸透トレンチ１ｍと浸透桝１個とを換算することができる。

⑤ 宅地造成の浸透施設数量は、１宅地ごとに計算する。

⑥ 設置適地以外は、任意設置とする。

４  浸透桝・浸透トレンチ詳細図（図Ⅲ）（※下図は参考例です。） 

100 

100 

600 

□850(□700)

□450(○350) 有効長 グレーチング蓋（細目）

浸透管φ150 勾配 1％ 

150 以上

150 

150 

150 

50 

敷砂

4 号砕石 

浸透桝

(側面浸透式) 

：透水シート

(ポリエステル系不織布) 

4 号砕石 

敷砂

150 

150 
150 

150 

450 

50 
150 

450 

150 150 

※小数点以下切上げ

※小数点以下切上げ

浸透管φ150 

透水シート

※スクリーン設置

20210792
テキストボックス
(※内径３５０ｍｍ円形雨水浸透桝を標準型とする。下図Ⅲを参照。)

20210792
テキストボックス
(※砕石断面４５０×４５０ｍｍ・内径１５０ｍｍを標準型とする。下図Ⅲを参照。)
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５ 適用区域 

北部ローム台地と中部、南部の砂質土分布地域を浸透施設設置適地（下図「浸透施設設置

適地図」参照）とし、適用区域とする。 

なお、地下水位と地表との距離が１．３ｍ未満である場合を適用除外とし、また、斜面崩

壊を起こす恐れのある傾斜地および工場跡地や埋立地等で土壌の汚染物質を拡散、地下水を

汚染する恐れのある区域を設置禁止区域とする。 

浸透不適地において浸透施設を使用する場合は、飽和透水係数（ko）が０．０３６ｍ/hr

以上であることを条件とし、０．０３６ｍ/hr以下の場合は、浸透不適とする。 

町   名(五十音順) 

○北部ローム台地

市川(四)､稲越(一･二･三)､大野町､大町､鬼越(一)､柏井町､北方(一･三)､北国分､国府台､

国分(二･三･四･五･六･七)､下貝塚､須和田､曽谷(一･二･三･四･五･八)､高石神､中国分､中

山､奉免町､北方町四､堀之内(一･二･三･四)､真間(四･五)､宮久保(二･四･六)､本北方(三)､

若宮の各一部

○中部､南部砂質土分布地域

相之川(一･二)､新井(一･二)､伊勢宿､市川(一･二･三)､市川南､大和田(二)､押切､鬼越

(二)､欠真間(一)､河原､香取(一)､北方(二)､高谷(一･二)､下新宿､新田(一･五)､島尻､菅野

(一･二･三･四)､須和田(一)､関ヶ島､田尻(二･四･五)､稲荷木､原木(一･二･三)､東菅野(一･

二･三･四)､平田(一･二)､広尾(一･二)､二俣(二)､本行徳､本塩､真間(一･二･三)､湊､湊新

田､妙典(一･三)､八幡の各一部

浸透施設設置適地図 

設置適地

 北部ローム

台地と中部、南

部の砂質土分

布地域を設置

適地とする。
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緑地内(貯留池)貯留排水計画図（参考） 

《平面図》 

 

《断面図》 

◎ 設計における留意事項

① 水路またはＵ字溝への接続については、別途詳細図を作成すること。

② 車両横断となるグレーチング蓋は、ボルト締め等固定式とし、公道の雨水が入り込まない

位置に設置すること。また、原則として申請地内は透水性舗装とすること。

④ 周辺外構施設（擁壁等）について詳細図を提出すること。また、隣地との高低差が１ｍ以

上の場合、貯留・浸透施設の設置について河川・下水道管理課及び開発指導課と協議する

こと。

⑤ 排水系統（雨水・汚水）は色分けし、流水方向及び浸透トレンチの距離を記入すること。

⑥ 貯留雨水の逆流を考慮すること。（駐車場のレベルは H.W.L以上とすること。）

⑦ 緑地内貯留については、原則として自然流下とし、格子桝にはスクリーンを設置すること。

⑧ 貯留施設には外部より容易に分かる様、表示プレート等を設置すること。(P.5図Ⅰ参照） 

⑨ 排水勾配は自然勾配とし、接続水路及びＵ字側溝から逆流しない様にすること。

（浸透施設については詳細図参照のこと）

※汚水が雨水管に逆流する可能性がある場合は、逆流防止弁等を設けること。

オリフィス 最終桝

浸透ﾄﾚﾝﾁ

計画建物

±0 

+100
+100

+10

+100

Ａ′Ａ

Ｂ

Ｂ′

駐輪場

②駐車場
透水性舗装

道路側溝 ②ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ﾎﾞﾙﾄ固定式)

○○.○ｍ

①

緑地兼用貯留池 

擁壁

浸透桝

浸透管

雨水排水管

⑤

⑦ ⑧

Ａ Ａ′

Ｂ Ｂ′

(貯留池) ⑥駐車場 計画建物

H.W.L 

②流防止 U 字溝
公道

④隣地 隣地

(貯留池) 隣地

H.W.L 

側溝・水路等

H.W.L ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

ｈ

緑地内

緑地内

⑦スクリーン
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地下貯留槽詳細図（参考） 

《平面図》 

《断面図》 

◎ 設計における留意点

① 貯留量について求積できる様に、内寸法を記入すること。

② 貯留槽内の安全を考慮し､電気､ガス､給排水等の設備は設置しないこと。

③ 外部より容易に確認できる様、表示プレ－トを設置すること。（P.5 図Ⅰ参照）

④ ポンプ及び泥溜槽は､管理に支障のない場所に設け､泥溜槽へのタラップ

 及び人通孔はぬれないように足場を設置すること。

⑤ 流入桝には、ゴミよけのスクリーンを設置し、最終桝はポンプアップの水が

 貯留槽へ逆流しない様、オーバーフロー管接続の高さ調整をすること。

⑥ 貯留槽内高は、人が入って管理するのに支障がない様に設計すること。 （2ｍ以上）

⑦ 貯留槽内の人通孔は、原則として□６００mm×６００mm とし､出入りに支障のない様にすること｡

⑧ オリフィスの中心が貯留槽の底になる様設置し、口径が小さい場合はスクリーン等を設置すること。

※地下貯留槽に道路側溝の雑排水が逆流する可能性がある場合は、逆流防止弁等を設けること。

ポンプピット(内径 1ｍ×1ｍ以上) 

泥溜

⑧ｵﾘﾌｨｽ(詳細図参照)

屋外

①②

屋内可

オーバーフロー管

⑦人通孔□600mm 以上
流入桝

最終桝

点検口φ600mm 以上 

⑤最終桝

オーバーフロー管

計画地盤高

起動水位

H.W.L 

停止水位

流入管

⑧ｵﾘﾌｨｽ

連通管

屋外

⑦人通孔□600mm 以上

600mm 程度 

屋内可

⑥ 2m 以上

ステップ(スベリ止め加工)

排水ポンプ(自動交互非常時同時運転) 

泥
溜

足
場

通気孔

オリフィス詳細図

（φ100mm 以上） (オリフィス)

ステンレスプレート

⑤スクリーン

連通管は半円型

④

ポンプ槽側接続部 泥溜槽側接続部

20210792
テキストボックス
（原則２ｍ以上） 
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雨 水 流 出 抑 制 値 

流域別 地 域 別 
放流許可量 

（比 流 量） 

流出抑制値 

開発面積 

1.0ha以上 

開発面積 

1.0ha未満 

真 間 川 ・ 高 谷 川 ･  

二俣川流域 

合流式下水道区域・区画

整理地区を除く 
0.025ｍ3／s／ha 1,450ｍ3／ha 550ｍ3／ha 

秣川流域･行徳地区 妙典区画整理地区を除く 0.040ｍ3／s／ha 1,150ｍ3／ha 420ｍ3／ha 

合流式下水道区域 

真間排水区 0.060ｍ3／s／ha 840ｍ3／ha 360ｍ3／ha 

菅野排水区 0.035ｍ3／s／ha 1,120ｍ3／ha 440ｍ3／ha 

西浦処理区 0.025ｍ3／s／ha 1,450ｍ3／ha 550ｍ3／ha 

土地区画整理地区 

柏井土地区画整理地区 0.100ｍ3／s／ha 600ｍ3／ha 270ｍ3／ha 

妙典土地区画整理地区 0.124ｍ3／s／ha 500ｍ3／ha 230ｍ3／ha 

原木西浜土地区画整理地区 0.072ｍ3／s／ha 750ｍ3／ha 330ｍ3／ha 

堀之内土地区画整理地区 

※ 特記事項

１  真間川流域の遊水地域については、規定の流出抑制値に加え、現在有している遊水機能の確

保を行なうこと。（付加する流出抑制値：1ha以上→＋300ｍ3／ha , 1ha未満→＋110ｍ3／ha）

２  堀之内土地区画整理地内は、平成 17年市川市条例第 13号（通称 市民あま水条例）による

浸透施設のみを設置するものとする。

流 域 区 分

流  域 住居表示 

真間川流域 

北国分 1～4 丁目、国府台 1～6 丁目、中国分 1～5 丁目、堀之内 1･2･4・5 丁目、国分 1～7 丁

目、稲越 1～3 丁目、東国分 1～3 丁目、市川 4 丁目、真間 4・5 丁目、大町、須和田 1･2 丁目、

曽谷 1～8 丁目、大野町 1～4 丁目、南大野 1～3 丁目、柏井町 1～4 丁目、東菅野 4～5 丁目、

下貝塚 1～3 丁目、奉免町、宮久保 1～6 丁目、北方町 4 丁目、本北方 1～3 丁目、北方 1～3

丁目、若宮 3 丁目、八幡 6 丁目の一部、鬼越 1 丁目の一部、高石神の一部

高谷川流域 
鬼高 1･2･4 丁目の一部、鬼高 3 丁目、上妙典の一部、南八幡 2 丁目の一部、稲荷木 2 丁目の

一部、田尻 1･2 丁目、田尻 3～5 丁目、高谷 1～3 丁目、高谷、原木 1･2 丁目、原木の一部 

二俣川流域 二俣 1･2 丁目の一部、原木 3･4 丁目、原木の一部、二俣 

秣 川 流 域      

市川 1～3 丁目の一部、市川南 1～5 丁目、新田 1～5 丁目、平田 1～4 丁目、大洲 1～4 丁目、

大和田 1～5 丁目、稲荷木 2 丁目の一部、稲荷木 1･3 丁目、八幡 1～3 丁目、東大和田 1･2 丁

目、南八幡 1･2 丁目の一部、南八幡 3～5 丁目、鬼高 1･2･4 丁目の一部、鬼越 2 丁目の一部 

行 徳 地 域      

河原、妙典 1 丁目、妙典 3 丁目の一部、下妙典、下新宿、本塩、関ヶ島、伊勢宿、押切、富浜 1

～3 丁目、本行徳、塩焼 1～5 丁目、末広 1･2 丁目、宝 1･2 丁目、幸 1･2 丁目、日之出、入船、

湊、湊新田、湊新田 1･2 丁目、行徳駅前 1～4 丁目、新浜 1 丁目、香取 1･2 丁目、広尾 1･2 丁

目、欠真間 1･2 丁目、相之川 1～4 丁目、新井 1～3 丁目、福栄 1～4 丁目、南行徳 1～4 丁目、

塩浜 4 丁目、加藤新田、島尻 
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真間川流域の遊水地域の流出抑制対策について

真間川流域の遊水地域において、前頁までに規定の流出抑制値に加えて確保す

る必要がある遊水機能に ついての具体的な内容を示します。遊水地域において開

発行為を行う場合には、規定の流出抑制対策に加え、その土地が本来有する遊水

機能の確保をお願いします。

１．目的

本市では急速な市街化の進展により雨水の流出量が増大し、真間川流域におい

ては大規模な都市型水害が頻発するようになりました。このことから真間川流域

整備計画（当初策定昭和58年）が策定され、以来、河川改修だけでなく、雨水貯

留・浸透による地域からの雨水流出抑制対策を含めた総合的な治水対策が講じら

れてきています。この計画では、土地利用や地域特性を勘案して流域が３つに区

分され、それぞれの地域で流域対策方針が定められています。河川沿い低平地の

市街化調整区域はこの区分のうち遊水地域に指定され、その土地が本来有する自

然的な貯留（遊水）機能を保全すべき地域とされています。

平成25年の台風26号により本市でも大規模な浸水被害が発生したことから、改

めて遊水機能の保全が求められてます。本来市街化を抑制すべき市街化調整区域

である遊水地域において土地利用が変更された場合でも、通常の流出抑制対策に

加え、その土地が本来有する遊水機能を確保することで、真間川流域の都市型水

害の発生を抑制することをこの規定は目的としています。

○真間川流域整備計画（昭和58年策定・平成16年改訂）抜粋

遊水地域においては、現在有している遊水機能の保全に努めるものとする。

今後の社会的要因により新規開発を行なう場合には、開発流出増分および現在有している

遊水機能 （湛水量）を確保し、流出抑制を行い、雨水貯留施設の恒久化を図る。

遊水地域かどうかはホームページ

（いち案内）で確認してください
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２．対象地域

真間川流域遊水地域（下図着色部） ※詳細は河川・下水道管理課窓口にて確認すること。

３．対象となる土地・案件

市川市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例の適用を受ける事業地内で、下記の

いずれかに該当する土地（※上記２の対象地域内で事前協議をするすべての案件が対象です。）

４．確保すべき遊水機能の大きさ

対象となる土地の面積１ha以上・・・300ｍ3/haを追加（1450ｍ3/ha → 1750ｍ3/ha ） 

対象となる土地の面積１ha未満・・・110ｍ3/haを追加（ 550ｍ3/ha →  660ｍ3/ha ） 
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参考資料：浸透施設の設置可能範囲

浸透施設の設置の可能性を検討する際には、地形、地質、土質、地下水位、法令による指定等の観

点から適、不適の判定を行う必要がある。 

適、不適の判定を行う場合の一般的な条件について、建設省土木研究所の「浸透型流出抑制施設の現

地浸透能力調査マニュアル試案」及び「雨水浸透施設技術指針(案)」より示すと下記のとおりである。 

(1)地形からの判断

＜不適地＞

ア．沖積低地（デルタ地帯）

イ．盛土による人工改変地

ウ．第三紀砂泥岩の切土面

エ．旧河道、後背湿地、旧湖沼（地下水位が高く浸透能が低い。）

なお、市川市においては、地下水位が GL-130cm よりも地表に近い場合、適地外としている。 

＜設置禁止区域＞ 

急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、また地下への雨水の浸透によってのり面の安定が損な

われるおそれのある区域、地下へ雨水を浸透させることによって、周辺の居住及び自然環境を害するお

それのある区域 

(2)斜面の安定上からの判断

斜面の安定性から浸透施設設置の可能性の判定については、「雨水浸透施設技術指針（案）調査・計

画編」において、下記のように記載されている。 

下記の地域に浸透施設を設置する場合は、雨水浸透の斜面の安定性に対する影響について事前に十

分な検討を行ない、浸透施設の可否を判定するものとする。  

• 人工改変地

• 切土斜面（特に互層地盤や地層の傾斜等に注意する。）とその周辺

• 盛土地盤の端部斜面部分（擁壁等設置箇所も含む。）とその周辺

斜面近傍の浸透施設設置禁止場所の目安は図３－２のように高さ２ｍ以上の範囲としたが、現地の

地盤条件等により地盤の安定を図る上で必要により２ｍ以下の落差の場合にも適用する場合もある。 

図３－２ 斜面近傍の浸透施設設置禁止場所の目安 

(出典:｢雨水浸透施設技術指針(案)調査･計画編｣) 
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市川市流域区分図

真間川流域

高谷川流域

二俣川流域

行徳地域

菅野排水区 

は下水道の雨水管渠整備区域

秣川流域

真間排水区

西浦処理区

妙典区画整理

堀之内区画整理

※

※ 臨海部は雨水調整施設整備の対象外

柏井区画整理
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市川市地域区分図

遊水地域

保水地域

凡    例 
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